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Ocena jakoSci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi w nadzorowanym wodociagu
Zamoscie za 2021 rok

Dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001t
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r. poz.
2028), § 221 § 23 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie dokonat oceny jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi za 2021r. pochodzacej z wodociggu Zamoscie. Oceny dokonano na
podstawie sprawozdafh z przeprowadzonych badafi wody w ramach nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez Powiatowsa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Pajecznie oraz
producenta wody w ramach kontroli wewngtrznej. Nadzér nad jakoscig wody do spozycia przez
ludzi prowadzony byl w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017r., poz. 2294). W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia
wymienione w zalgcznikach nr 1A tabela 1 i nr 1C tabela 1, natomiast w zakresie wskaznikow
fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikajace z zatacznika nr 1B, 1C tabela
211D tabela 1 i tabela 2 w/w rozporzadzenia.

Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia Zamoscie zlokalizowany w miejscowosci
Zamoscie, gm. Strzelce Wielkie zaopatruje w wode przeznaczona do spozycia mieszkancow

miejscowosci: Strzelce Wielkie, Antonina, Skapa, Wistka, Marzecice, Goérki, Zamoscie,




Zamoscie-Kolonia, Pomiary, Dgbowiec Maly, Debowiec Wielki (z wyjatkiem posesji nr 45, 46
147), Wiewiec, Wola Wiewiecka w gm. Strzelce Wielkie, Dworszowice Pakoszowe, Ostroleka,
Piekary w gm. Sulmierzyce, Kruplin-Barbaréwka, Kruplin Sredni, Kruplin-Piaski, Kruplin-
Parcela w gm. Nowa Brzeznica w powiecie pajeczanskim. Wilascicielem tego wodociagu jest
Gmina Strzelce Wielkie, ktéra jest jednoczes$nie odpowiedzialna za jako$¢ wody
produkowanej. Kontrola wewngtrzna jakoéci wody w tym wodociggu wykonywana byta
zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania probek wody do spozycia w ramach kontroli
wewngtrznej producenta na rok 2021 zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Pajecznie.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje dotyczace wodociagu Zamoscie:

Lp. | Wiasciciel Eksploatowany | Produkcja | Liczba Sposéb Przekroczo | Jakos¢ wody na
wodociagu/zarzg- | wodocigg, wody zaopatrywa- | uzdatniania/ | ne wartosci | koniec 2021r. —
dzajacy miejscowosé, [m%dobe] | anej dezynfekcja | dopuszczal kwestionowany
wodociggiem gmina ludnoéci ne parametr

[tys.] parametro
w

1. Gmina Zamoécie 950,0 5,474 Filtracja i Bakterie Warunkowo
Strzelce Wielkie gm. Strzelce napowietrza | grupy coli, | przydatna do
ul. Czgstochowska | Wielkie nie/brak mangan | spozycia -

14 dezynfekcji mangan
98-337 Strzelce
Wielkie

Podstawe wodociggu ZamoScie stanowi ujecie wéd podziemnych (4 studnie). Stan sanitarno-
techniczny ujgcia: studni, stacji uzdatniania wody oraz urzadzen do uzdatniania wody nie budzit
zastrzezefl. Na obszarze zaopatrywanym przez w/w wodocigg znajduje si¢ 6 punktow
wytypowanych do pobierania probek wody w ramach monitoringu Jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie oraz wewnetrzne] kontroli jakos$ci wody
prowadzonej przez Gming Strzelce Wielkie w roku 2021 pobrano Iacznie 53 proby wody do
badaf, w tym 28 préb wody w zakresie parametréw grupy A, 20 prob wody w zakresie
parametrow grupy A, enterokokéw kalowych i chloru wolnego oraz 2 proby wody w zakresie
monitoringu parametréw grupy B. Wykaz parametréw grupy A i grupy B zostal okre§lony
w Zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017r., poz. 2294).

W 2021 roku w wyniku kontroli jakosci wody z urzadzefi wodociggowych wodociggu
Zamofcie, stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W badanych prébach wody

pochodzacej z wodociagu Zamodcie stwierdzono obecnodé bakterii grupy coli w ilosci




78 jtk/100ml (w hydroforni). Badana woda nie odpowiadata wymaganiom mikrobiologicznym
okreslonym w zataczniku nr 1 C Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
zgodnie z ktérym najwyzsza dopuszczalna warto$¢ bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi
0 jtk. W zwigzku z tym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie wydat decyzje
stwierdzajagca warunkows przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen
wodociggowych wodociagu Zamoscie. Po przeprowadzeniu dziatan naprawczych (dezynfekcja
i ptukanie sieci) i wykonaniu badaf wody pochodzacej z tego wodociagu, ktére potwierdzity
wiadciwg jej jako$¢, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgcznie stwierdzit
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi pochodzgcej z wodociaggu Zamoscie.

W 2021r. odnotowano zgloszenie konsumenta dotyczace nieprawidlowej jakosci wody
pochodzacej z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Zamoscie w miejscowoséci Skapa (woda
ma nieprzyjemny zapach a jej kolor jest zotty). Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pajgcznie pobrali probke wody do badan z wodociagu Zamoscie
w punkcie zgodnosci (w punkcie podawania wody do sieci wodociggowej) w zakresie
oznaczenia parametrow mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli,
enetrokoki kalowe, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C i fizykochemicznych: barwa,
metno$¢, smak, zapach, pH, przewodno$¢ elektryczna wiasciwa, stezenie chloru wolnego,
zelazo, mangan. W wyniku przeprowadzonych badafi stwierdzono przekroczenie wartosci
parametrycznej manganu w ilosci 197 pg/l przy wartodci dopuszczalnej réwnej 50 pg/l.
W zwigzku z tym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie wydat decyzje
administracyjng stwierdzajgcg warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z urzgdzen wodociagowych wodociggu Zamoscie, w ktorej zobowiazal zarzadee wodociagu do
prowadzenia dzialan naprawczych oraz uzyskania st¢zenia manganu oraz pozostalych
parametrow na poziomie okre§lonym w rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.

2294) do dnia 31.01.2022r.

Jako$¢ wody do spozycia

Analizujac wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia pochodzacej z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Zamo$cie Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie
stwierdzit pogorszenie jej jakosci. Woda z wodociggu Zamoscie na koniec 2021 roku ze
wzgledu na podwyzszone stgzenie manganu jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi.
Mangan w podwyzszonych ilo$ciach moze pogarsza¢ wyglad i smak wody, ale nie stwarza

zagrozenia dla zdrowia konsumentoéw. Poniewaz woda ta jest wolna od mikroorganizméw



chorobotwérczych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie dopuscilt ja

warunkowo do spozycia.
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